PREGÃO 08/20005 – ESCLARECIMENTOS

1) Qual o valor da corrente nominal do motor que será instalado o inversor?

Resposta:

· Motor de 15 CV 380 VCA trifásico 60 Hz 22,8 Amp. 

· Motor de 7,5 CV 380 VCA trifásico 60 Hz 11,6 Amp
2) Qual o tipo de aplicação do acionamento? (Ex: Ar condicionado)

Resposta:

· Ar Condicionado para bombas de água gelada.
3) O que deve ser considerado na instalação do equipamento? A fiação elétrica já está passada? Apenas faremos a ligação do equipamento?

Resposta:

· Fixação dos aparelhos. 

· Interligações elétricas e eletrônicas com o sistema Honeywell de automação. 

· Testes de funcionamento.

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

Sem a vistoria nas instalações existentes a empresa não terá condições de apresentar um orçamento corretamente visto a existência de interferências físicas e técnicas como por exemplo o espaço físico onde os aparelhos serão fixados e ventilação ou exaustão.
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